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Series P315PR Controllers

Figure 1: Series P315PR Direct Mount Pressure-Actuated

Condenser Electronically Commutated

Motor Controllers
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A WARNING: Risk of Electric Shock. Disconnect or
isolate all power supplies before making electrical connections.
More than one disconnect or isolation may be required to
completely de-energize equipment. Contact with components
carrying hazardous voltage can cause electric shock and may
result in severe personal injury or death.

A CAUTION: Risk of Property Damage. Do not apply
power to the system before checking all wiring connections.
Short circuited or improperly connected wires may result in
permanent damage to the equipment.

IMPORTANT: Use copper conductors only. Make all wiring
connections in accordance with local, national, and regional
regulations. Do not exceed the Series P315PR electrical
ratings.

IMPORTANT: Use this Series P315PR Direct Mount Pressure
Actuated Condenser Electronically Commutated Motor
Controllers only as an operating control. Where failure or
malfunction of the Series P315PR Controller could lead to
personal injury or property damage to the controlled equipment
or other property, additional precautions must be designed into
the control system. Incorporate and maintain other devices,
such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls,
intended to warn of or protect against failure or malfunction of
the Series P315PR Controller.

A WARNUNG: Gefahr von elektrischem Schlag. Trennen
oder isolieren Sie alle Anschlussklemmen, bevor Sie elektrische
Verbindungen herstellen. Méglicherweise missen Sie diesen
Schritt an mehreren Stellen durchfiihren, bevor das Geréat
vollstédndig von der Spannungsversorgung getrennt ist. Die
Beriihrung von Komponenten, die eine geféhrliche Spannung
fiihren, kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben und zu
schweren Verletzungen und sogar zum Tod fiihren.

A ADVERTENCIA: riesgo de descarga eléctrica.
Desconecte o aisle por separado todos los suministros de
alimentacion antes de realizar cualquier conexion eléctrica. Es
posible que sea necesario realizar mas de una desconexiéon o
aislamiento para desenergizar completamente el equipo. El
contacto con componentes que trasmiten un voltaje peligroso
puede provocar descargas eléctricas que causen graves dafios
personales o incluso la muerte.

A VORSICHT: Gefahr von Sachschéden. Priifen Sie
samtliche Verkabelungen und Anschlisse, bevor Sie Spannung an
das System anlegen. Kurzgeschlossene oder falsch verbundene
Kabel kénnen zu dauerhaften Schéden an Geraten fiihren.

WICHTIG: Verwenden Sie ausschlielich Kupferleiter. Stellen
Sie sicher, dass die Verkabelung den nationalen, regionalen
und 6rtlichen Bestimmungen entspricht. Achten Sie auf die
Einhaltung der elektrischen Grenzwerte bei der Produktreihe
P315PR.

A PRECAUCION: riesgo de dafios materiales. No aplique
corriente al sistema sin haber comprobado antes todas las
conexiones de cables. Si los cables se cortocircuitan o no se
conectan correctamente, pueden dafiar permanentemente el equipo.

IMPORTANTE: use sélo conductores de cobre. Realice todas
las conexiones de cables conforme a sus regulaciones
nacionales, regionales y locales. No supere la clasificacion
eléctrica de la serie P315PR.

WICHTIG: Verwenden Sie den druckgesteuerten Kiihlventilator-
Drehzahlregler der Produktreihe P315PR zur Direkt- oder
externen Montage ausschlieRlich als Betriebssteuerung. Wenn
ein Ausfall oder eine Fehlfunktion des Reglers der Produktreihe
P315PR zu Verletzungen oder zu Beschadigungen am Regler
oder anderen Geraten fiihren kénnte, missen zusétzliche
VorsichtsmaRnahmen fiir das Regelsystem getroffen werden.
Integrieren und warten Sie andere Geréte, wie z. B.
Uberwachungs- oder Alarmsysteme oder Sicherheits- oder
Begrenzungskontrollen, die vor Ausféllen oder Fehlfunktionen
der Regler der Produktreihe P315PR warnen oder schiitzen
sollen.

are suitable for noncorrosive refrigerants under normal
environmental conditions.

The controller (IP65) can be mounted outdoors. See

Figure 2 for mounting orientation information for the P315PR
Controller. When mounted inside a cabinet, provide holes for air
circulation. See Figure 3 for P315PR Controller installation
guidelines.

All wiring must conform to local codes and must be carried out
by authorized personnel only. When using multi-stranded wire,
apply a cable ferrule to the cable end. The rubber gasket must
be placed between the quick connector plug and the controller
terminals to maintain the IP65 protection class (Figure 4).
Multiple motors can be wired in parallel.

See Figure 5 for information about the setpoint adjustment for
the P315PR Controller.

After completing installation, observe at least three complete
operating cycles to ensure all components are functioning
correctly. If the P315PR Controller is not functioning properly,
contact your supplier.

FRANCAIS

Controleurs série P315PR

A AVERTISSEMENT : risque de choc électrique.
Débranchez ou isolez toutes les alimentations avant de procéder
aux branchements électriques. Vous devrez peut-étre débrancher
I'appareil en plusieurs points pour le mettre complétement hors
tension. Tout contact avec des composants a tension dangereuse
peut provoquer un choc électrique et entrainer des dommages
corporels graves ou la mort.

A ATTENTION : risque de dommage matériel. Ne mettez
pas le systéme sous tension avant d'avoir vérifié toutes les
connexions. Les cables court-circuités ou connectés de
maniére incorrecte peuvent endommager I'équipement
définitivement.

IMPORTANTE: use el controlador de velocidad para
ventiladores de condensadores accionados por presion de
montaje directo y remoto de la serie P315PR sélo como
sistema de control operativo. Deberan seguirse precauciones
adicionales para aquellos elementos del controlador de la serie
P315PR cuyo fallo o mal funcionamiento pudiera provocar
lesiones personales o dafios en el equipo controlado u otras
propiedades. Con este fin, debera incorporar y mantener otros
dispositivos (como sistemas de supervision o alarma, o
limites/controles de seguridad) para que le avisen o protejan

Produktreihe P315PR eignen sich fiir nichtkorrosive Kiihimittel
und fiir den Einsatz unter normalen Umgebungsbedingungen.

Der Regler (IP65) kann im AuRenbereich montiert werden.
Siehe Figure 2 fur Informationen zur Montageausrichtung der
Regler der Produktreihe P315PR. Wenn Sie den Regler in
einem Schaltschrank montieren, bohren Sie Locher zur
Gewabhrleistung einer ausreichenden Luftzirkulation. Siehe
Figure 3 fiir die Montagerichtlinien der Regler der Baureihen
P315PR.

Samtliche Verkabelungen miissen den 6rtlichen Bestimmungen
entsprechen und diirfen nur von entsprechend geschultem
Personal durchgefiihrt werden. Bringen Sie eine Anschlaghlilse
am Kabelende an, wenn Sie mehradrige Kabel verwenden. Die
Gummidichtung muss zwischen dem Gerétestecker und den
Anschlussklemmen des Reglers angebracht werden, um die
Schutzart IP65 sicherzustellen (Figure 4). Mehrere Motoren
konnen parallel verkabelt werden.

Siehe Figure 5 fir Informationen zur Einstellung des Sollwerts
fiir den Regler der Baureihe P315PR.

Beobachten Sie, nachdem Sie die Montage abgeschlossen
haben, mindestens drei vollstandige Betriebszyklen, um
sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgeman
funktionieren. Wenden Sie sich an lhren Handler, wenn der
Regler der Baureihe P315PR nicht ordnungsgemaf
funktioniert..

NEDERLANDS

P315PR-serie regelaars

A WAARSCHUWING: risico van elektrische schok.
Koppel alle voedingen los of isoleer ze voordat u elektrische
verbindingen tot stand brengt. Mogelijk moet u meerdere
verbindingen loskoppelen of isoleren om de apparatuur volledig
spanningsvrij te maken. Aanraking van componenten die onder
gevaarlijk hoge spanning staan, kan een elektrische schok
veroorzaken die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg
kan hebben.

Specification | P315PR-9200x | P315PR-9202C| P315PR-9203C frente a los errores de funcionamiento del controlador.
Range 8 to 25 bar 22 to 42 bar 5to 15 bar ISpezifikation P315PR-9200x | P315PR-9202C |P315PR-9203C Especificacion |P315PR-9200x| P315PR-9202C | P315PR-9203C
Max. Overrun i i i f
Pressure 40 bar 48 bar 25 bar IBerelch 8 bis 25 bar | 22 bis 42 bar | 5 bis 15 bar Rango De 8 a 25 bares| De 22 a 42 bares| De 5 a 15 bares
Max. Druck bei 2
Proportional ) 40 bar 48 bar 25 bar Presion de
Banr:1 4 bar 5 bar 4 bar Schubbetrieb rebasamiento | 40 bares 48 bares 25 bares
Fact IProportionaIbereich 4 bar 5 bar 4 bar maxima
actory -
. 19 bar 26 bar 6 bar
Setting IWerksemsteIIung 19 bar 26 bar 6 bar sraon::rcional 4 bares 5 bares 4 bares
Voltage Excitation voltage direct from EC motor |Spannung Erregerspannung direkt vom EC-Motor -
(+10 V maximum 1,1 mA) (+10 V.max. 1,1 mA) Ajuste de 19 bares 26 bares 6 bares
fabrica
The Series P315PR Controllers are pressure-actuated Die Regler der Produktreihe P315PR sind druckgesteuerte Voltaje Voltaje de excitacion directo desde el motor
controllers for electronically commutated motors suitable for Regler fir elektronisch kommutierte Motoren. Sie eignen sich de conmutacion electrénica
direct mount applications (Figure 1). The P315PR Controllers hervorragend zur Direktmontage (Figure 1). Die Regler der (+10 V maximo 1,1 mA)

Las unidades de la serie P315PR son controladores accionados
por presion para motores de conmutacion electronica,
disefiados para aplicaciones de montaje directo (Figure 1). Los
controladores P315PR son adecuados para refrigerantes no
corrosivos en condiciones ambientales normales.

El controlador (IP65) se puede montar en exteriores. Consulte
la Figure 2 para obtener informacién sobre el montaje del
controlador P315PR. Si se monta en el interior de un armario,
éste debera tener los orificios necesarios para que el aire
circule adecuadamente. Consulte la Figure 3 para obtener
directrices sobre la instalacion del controlador P315PR.

Todo el cableado debe ajustarse a los cédigos locales y sélo
puede ser instalado por personal autorizado. Si usa un cable de
varios hilos, coloque una férula en el extremo del cable. La
junta de goma se debe colocar entre el conector rapido y los
terminales del controlador para mantener la clase de proteccién
IP65 (Figure 4). Se pueden cablear varios motores en paralelo.

Consulte la Figure 5 para obtener informacién sobre el ajuste
del punto de consigna en el controlador P315PR.

Una vez finalizada la instalacion, observe al menos tres ciclos
de funcionamiento completos para asegurarse de que todos los
componentes funcionan correctamente. Si el controlador
P315PR no funciona adecuadamente, péngase en contacto con
su proveedor.

ITALIANO

Controller serie P315PR

A AVVERTENZA: rischio di scosse elettriche. Scollegare o
isolare ciascun alimentatore multiplo prima di effettuare i
collegamenti elettrici. Potrebbero essere richieste pit
disconnessioni o isolamenti per rimuovere completamente
I'alimentazione dall'apparecchiatura. Il contatto con componenti
dotati di tensione pericolosa pud provocare scosse elettriche e
causare lesioni personali gravi o letali.

IMPORTANT : utilisez des conducteurs en cuivre uniquement.
Tous les cables doivent étre connectés conformément aux
reglementations locales, régionales et nationales. N'appliquez
pas de tension supérieure aux valeurs indiquées pour la série
P315PR.

A VOORZICHTIG: risico van materiéle schade. Sluit geen
voeding aan op het systeem voordat u alle draadverbindingen
hebt gecontroleerd. Kortgesloten of onjuist aangesloten
bedrading kan de apparatuur onherstelbaar beschadigen.

IMPORTANT : le régulateur de vitesse & montage direct et a
montage a distance du ventilateur de condensateur commandé
par pression de la série P315PR est congu pour assurer une
régulation uniquement. Si une panne ou un dysfonctionnement

BELANGRIJK: gebruik alleen koperen geleiders. Leg alle
draadverbindingen aan volgens lokale, nationale en regionale
voorschriften. Overschrijd het nominale elektrisch vermogen
van de serie P315PR niet.

BELANGRIJK: gebruik deze drukgestuurde

c\{Vl;I'Ilng V;rl;abz[ung ((‘,: aé)llead.o du contréleur série P315PR risque d'entrainer des dommages condensorventilator-toerenregelaar voor directe montage en
ablage edracing ablaggio corporels ou matériels de I'équipement contrdlé ou de tout autre montage op afstand van de serie P315PR uitsluitend als
Cablagem Johdotus Kabling matériel, des précautions supplémentaires doivent étre prises besturingselement. Waar storing in of een defect van de
Zapojeni Kabeldra'gmng Ledningsfering au niveau du systéme de contréle. Intégrez d'autres dispositifs, Legelﬁaélvan de senedP1115bPRtkan leiden tct)t persfoor:jluk letsel of
Kahwbiwon s Gont vous devre ffoctuer s maitenance s que s beschadaingen aan de (e besuren apparatu of ncre |
systémes de supervision/alarme ou les contréles de het besturingssysteem worden geintegreerd. Integreer en
sécurité/limite, congus pour signaler une panne ouun onderhoud andere apparaten, zoals controle- of alarmsystemen
dysfonctionnement du contréleur ou pour protéger celui-ci. of beveiligings- en begrenzingselementen om te waarschuwen
voor en te beschermen tegen storingen in en defecten van de
1ov regelaar van de serie P315PR, in het regelsysteem.
95% (9.5V) ) ,, Caractéristiques | P315PR-9200x| P315PR-9202C | P315PR-9203C
Plage 8a25bar | 22a42bar 5a 15 bar ISpecificaties P315PR-9200x| P315PR-9202C| P315PR-9203¢}
60% (6V)| Pression de N
oo surcharge max. 40 bar 48 bar 25 bar IBerelk 8tot25 bar | 22 tot42 bar | 5tot 15 bar
utpu - Hysteresis Max. toelaatbare
Voltage) |Bande 40 bar 48 bar 25 bar
proportionnelle 4 bar 5 bar 4 bar druk
5% (0.5V) ) -
Vil & Proportionele
OV (Pressure) . ~Proportional Band- Parameétres 19 bar 26 bar 6 bar ban’:,l 4 bar 5 bar 4 bar
L setpoint usine — -
- - Tension Tension d'excitation directe depuis le moteur a | [Fabrieksinstelling 19 bar 26 bar 6 bar
n ° S ]
15 | T.7bar communication électronique Spanning Excitatiespanning direct vanaf EC-motor
825 | ~2.5 bar (+10 V maximum 1,1 mA) (max. +10 V, 1,1 mA)
22-42 | ~3.7 bar

Figure 5: Output versus Pressure

Les contréleurs de la série P315PR sont commandés par
pression et conviennent aux moteurs a communication
électronique adaptés aux applications & montage direct (Figure 1).
lls peuvent étre utilisés avec des réfrigérants non corrosifs dans
des conditions environnementales normales.

Le controleur (IP65) peut étre monté en extérieur. Se reporter a la
Figure 2 pour plus d'informations sur l'orientation de montage du
contréleur P315PR. S'il est monté dans une armoire, des trous
doivent étre prévus pour la circulation de 'air. Se reporter a la
Figure 3 pour les consignes d'installation du controleur P315PR.

Tout le cablage doit respecter les codes locaux en vigueur. Sa
pose doit étre confiée a du personnel agréé uniquement. Si
vous utilisez un cable multibrins, ajoutez une férule a I'extrémité
du cable. Le joint d'étanchéité en caoutchouc doit étre placé
entre le connecteur a raccord rapide et le contréleur pour
assurer une protection de catégorie IP65 (Figure 4). En
présence de plusieurs moteurs, un branchement en parallele
est possible.

Se reporter a la Figure 5 pour plus d'informations sur le réglage
du point de consigne du contréleur P315PR.

Une fois l'installation terminée, procédez & au moins trois cycles
complets de fonctionnement pour vérifier que tous les
composants fonctionnent correctement. Si le contréleur
P315PR ne fonctionne pas correctement, contactez votre
fournisseur.

De regelaars van de P315PR-serie zijn drukgestuurde regelaars
voor elektronisch gecommuteerde motoren, geschikt voor
directe montage (Figure 1). De P315PR-regelaars zijn geschikt
voor niet-corrosieve koelmiddelen onder normale
omgevingsomstandigheden.

De regelaar (IP65) is geschikt voor buitenmontage. Zie Figure 2
voor informatie over de montagestand voor de regelaar
P315PR. Bij montage in een kast dient deze te worden voorzien
van openingen voor luchtcirculatie. Zie Figure 3 voor
installatierichtlijnen voor de regelaar P315PR.

Alle bedrading dient te voldoen aan de lokale voorschriften en
mag alleen worden aangelegd door bevoegd personeel. Indien
een draad met flexibele kern wordt toegepast, dient het uiteinde
van de kabel te worden voorzien van een adereindhuls. De
rubber pakking dient tussen de snelstekker en de klemmen van
de regelaar te worden aangebracht, om de beschermingsklasse
IP65 te behouden (Figure 4). Er kunnen meerdere motoren
parallel worden aangesloten.

Zie Figure 5 voor informatie over de aanpassing van
instelpunten voor de regelaar P315PR.

Controleer na de installatie gedurende ten minste drie complete
werkcycli of alle componenten correct werken. Neem contact op
met uw leverancier als de regelaar P315PR niet goed werkt.

A ATTENZIONE: rischio di danni di proprieta. Non
applicare I'alimentazione al sistema prima di aver controllato
tutti i collegamenti dei cavi. Cavi non collegati correttamente o
cortocircuitati possono causare danni permanenti
all'apparecchiatura.

IMPORTANTE: usare solo conduttori in rame. Effettuare tutti i
collegamenti in conformita alle normative locali, nazionali e
regionali. Non superare i valori nominali elettrici consentiti per la
serie P315PR.

IMPORTANTE: usare questo controller di velocita per ventole di
condensatori azionato a pressione con montaggio diretto e
remoto serie P315PR solo come un centro di controllo
operativo. Adottare precauzioni aggiuntive nel sistema di
controllo per evitare che eventuali errori o malfunzionamenti del
controller serie P315PR provochino lesioni personali, danni
all'apparecchiatura o altri danni di proprieta. Integrare e gestire
altri dispositivi, ad esempio sistemi di supervisione o di allarme
oppure controlli di limitazione o di sicurezza, per la prevenzione
o la protezione da eventuali errori 0 malfunzionamenti del
controller serie P315PR.

ISpecifiche P315PR-9200x| P315PR-9202C | P315PR-9203C
Intervallo Da8a25bar| Da22a42bar | Da5a 15 bar
Pressione
Imassima 40 bar 48 bar 25 bar
consentita
IBanda
broporzionale 4 bar 5 bar 4 bar
Impostazione
di fabbrica 19 bar 26 bar 6 bar
[Tensione Tensione di eccitazione diretta dal motore a

commutazione elettronica

(+10 V max 1,1 mA)

| controller serie P315PR sono dispositivi azionati a pressione
per motori a commutazione elettronica adatti alle applicazioni a
montaggio diretto (Figure 1). Possono essere utilizzati con
refrigeranti non corrosivi in condizioni ambientali normali.

Il controller (IP65) pud essere montato in ambienti esterni. Vedere la
Figure 2 per informazioni sull'orientamento del montaggio del
controller P315PR. Se montato in un ambiente chiuso, offre aperture
per la circolazione dell'aria. Consultare Figure 3 per le linee guida
relative all'installazione del controller P315PR.

Tutti i cablaggi devono essere conformi ai codici locali e devono
essere effettuati esclusivamente da personale autorizzato. In caso di
utilizzo di cablaggi complessi, applicare una ghiera all'estremita del
cavo. Al fine di mantenere la classe di protezione IP65, &€ necessario
posizionare la guamizione in gomma tra la presa rapida e i terminali
del controller (Figure 4). E possibile collegare pitt motori in parallelo.

Vedere la Figure 5 per informazioni sulla regolazione del
setpoint del controller P315PR.

Al termine dell'installazione, attendere almeno tre cicli di
funzionamento completi per accertarsi che tutti i componenti
funzionino correttamente. Se il controller P315PR presenta dei
problemi, contattare il fornitore.
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Controladores Série P315PR

P315PR-sarjan saatimet

Regulatorer i P315PR-serien

Regulatory fady P315PR

A AVISO: risco de choque eléctrico. Desligue ou isole
todas as fontes de alimentagéo antes de proceder as ligagoes
eléctricas. Pode ser necessario desligar ou isolar mais do que
uma ficha para desligar completamente a alimentag&o eléctrica do
equipamento. O contacto com componentes com cargas de
tensdo elevadas pode causar choque eléctrico e resultar em
danos fisicos graves ou morte.

A VAROITUS: Sahkoiskun vaara. Katkaise tai erota kaikki
virransyo6tét ennen sahkdliitantojen tekemista. Jotta laitteisto
tulisi kokonaan jannitteettéméksi, useampia virransyétt6ja on
ehka katkaistava tai eristettava. Jos komponenteissa on jéljella
vaarallisen korkea jannite, niiden koskettaminen voi aiheuttaa
sahkoiskun ja vakavia henkilévahinkoja tai kuoleman.

A ADVARSEL: Fare for elektrisk stot. Koble fra eller
isoler alle de forskjellige spenningskildene fer du gjer noen
elektriske tilkoblinger. Det kan vaere ngdvendig med mer enn én
frakobling eller isolering for & fijerne all spenning fra utstyret.
Kontakt med komponenter som ferer farlig spenning, kan
forarsake elektrisk stat og fere til alvorlig personskade eller dad.

A AVISO: risco de danos materiais. N3o ligue a
alimentagédo do sistema antes de verificar todas as ligagdes.
Ligagdes que tenham sofrido curtos-circuitos ou ligagdes feitas
incorrectamente podem causar danos permanentes no
equipamento.

A VAROITUS: omaisuusvahinkojen vaara. Al kytke
jarjestelmaan virtaa, ennen kuin kaikki johdotusliitdnnat on
tarkistettu. Oikosulut tai virheellisesti liitetyt johdot voivat
aiheuttaa pysyvia laitevaurioita.

A FORSIKTIG: Fare for materiell skade. Ikke tilfar
spenning til systemet fer du har kontrollert alle
ledningskoblingene. Kortsluttede eller feilaktig tilkoblede
ledninger kan forarsake varig skade pa utstyret.

IMPORTANTE: utilize apenas condutores de cobre. Realize
todas as ligagdes de cabos de acordo com a regulamentagéo
local, nacional e regional. Nao ultrapasse os limites eléctricos
previstos para a Série P315PR.

TARKEAA: Kayta vain kuparijohtimia. Tee kaikki
johdotusliitannat paikallisten, kansallisten ja alueellisten lakien
ja saadosten mukaisesti. P315PR-sarjan sahkoluokituksia ei
saa ylittaa.

VIKTIG: Bruk bare kobberledere. Pase at alle
ledningstilkoblinger gjgres i samsvar med lokale, nasjonale og
regionale regelverk. Ma ikke overstige P315PR-seriens
elektriske grenseverdier.

A VAROVANI: Nebezpeéi trazu elektrickym proudem.
Pred elektrickym zapojenim odpojte vSechny pfivody energie.
Za ucelem naprostého odpojeni pfivodu energie do zafizeni
muzZe byt nutné provést odpojeni na vice mistech. Kontakt se
souc¢astmi pod nebezpeénym napétim muze zpusobit Uraz
elektrickym proudem a mlze vést k vaznému poranéni ¢i smrti
osob.

A POZOR: Nebezpeci Skody na majetku. Nezapinejte
pfivod proudu do systému, dokud nezkontrolujete veskera
zapojeni. Spojeni nakratko ¢i nespravné zapojené vodice
mohou zpusobit trvalé poskozeni vybaveni.

DULEZITE: Pouzivejte pouze médéné vodice. Veskera
zapojeni musi odpovidat mistnim, narodnim a oblastnim
normam. Neprekraduijte specifikace regulatort fady P315PR.

IMPORTANTE: utilize o Controlador da Velocidade da
Ventoinha do Condensador Accionado por Presséo de
Instalagdo Directa ou Remota da Série P315PR apenas como
controlo de funcionamento. No caso de a falha ou o mau
funcionamento do Controlador Série P315PR resultar em danos
pessoais, danificar o equipamento controlado ou provocar
outros danos materiais, devem ser estabelecidas precaugdes
adicionais para o sistema de controlo. Instale e faga a

TARKEAA: Tata P315PR-sarjan suoraan tai etdasennettavaa
painekayttdista lauhduttimen puhaltimen saadinta saa kayttaa
ainoastaan ohjauslaitteena. Jarjestelmissa, joissa P315PR-
saatimen vika tai toimintahairié voi aiheuttaa henkildvahinkoja
tai vaurioittaa ohjattavaa laitteistoa tai muuta omaisuutta, on
noudatettava lisdksi muita varotoimenpiteitd. Asenna ja yllapida
muita laitteita, kuten valvonta- tai halytysjarjestelmia tai turva- ja
rajasaatimia, jotka suojaavat laitteistoja ja varoittavat P315PR-
saatimen toimintahairidista.

VIKTIG: Bruk denne direktemonterte eller eksternt monterte
trykkaktiverte hastighetsregulatoren i P315PR-serien for
kondensatorvifter bare som en driftsstyring. Der det er mulighet for
at regulatoren i P315PR-serien kan forarsake personskade, skade
pa utstyret den regulerer, eller annen matriell skade, ma det
implementeres ekstra sikkerhetsfunksjoner i kontrollsystemet.
Legg til og oppretthold andre enheter, f.eks. overvakings- eller
alarmsystemer eller sikkerhets- eller begrensningskontroller, som
er ment & beskytte eller overvake regulatoren i P315PR-serien.

DULEZITE: Tento regulator rychlosti ventilatoru kondenzatoru
ovladany tlakem s pfimou i vzdalenou montazi fady P315PR
pouzivejte pouze pro provozni fizeni. Pokud muze chyba ¢i
porucha regulatoru fady P315PR zpUsobit poranéni osob nebo
$kody na fizeném zafizeni ¢i jiném majetku, vyZaduje fidici
systém uziti dalSich opatfeni. Zapojte a pouzivejte dalsi
zatizeni, napf. kontrolni ¢i varovné systémy nebo bezpecnostni
¢&i omezovaci systémy, které slouZi k varovani ¢i ochrané pfed
chybou &i poruchou regulatoru fady P315PR.

Os Controladores da Série P315PR séo controladores actuados
por pressao para motores de comutagéo electrénica adequados
para aplicagdes de instalagéo directa (Figure 1). Os
Controladores P315PR sdo compativeis com liquidos de
refrigeragéo ndo-corrosivos em condigdes climatéricas normais.

O controlador (IP65) pode ser instalado ao ar livre. Consulte a
Figure 2 para obter informagées de orientacéo para a
instalagdo do Controlador P315PR. Quando instalado dentro de
uma caixa, crie orificios para permitir a circulagéo do ar.
Consulte a Figure 3 para obter instru¢des de instalagdo do
Controlador P315PR.

Todas as ligagdes devem estar em conformidade com a
regulamentagéo local e devem ser realizadas apenas por
pessoal autorizado. Apliqgue um casquilho na ponta do cabo se
utilizar cabos com varios fios. O vedante de borracha deve ser
colocado entre a tomada rapida e os terminais do controlador
para manter a protecgéo de classe IP65 (Figure 4). Podem ser
ligados varios motores em paralelo.

Consulte a Figure 5 para obter informagdes sobre o ajuste do
ponto de referéncia para o Controlador P315PR.

Observe pelo menos trés ciclos de funcionamento completos
apos a instalagdo para garantir que todos os componentes
estdo a funcionar correctamente. Contacte o seu fornecedor se
o Controlador P315PR néo estiver a funcionar adequadamente.

manutengao de outros dispositivos, tais como sistemas de - -
supervisdo ou alarme ou controlos e limites de seguranca, Tekniset tiedot | P315PR-9200x| P315PR-9202C | P315PR-9203C
dest!nados a alertar para a existé’n_cia de falhas ou mau . Kayttoalue 8-25 bar 2242 bar 5-15 bar
funcionamento do Controlador Série P315PR, ou a protegé-lo
dos mesmos. [Suurin ylipaine 40 bar 48 bar 25 bar
Vertoalue 4 bar 5 bar 4 bar
|Especificagéo P315PR-9200x| P315PR-9202C |P315PR-9203C] |Tehdasasetus 19 bar 26 bar 6 bar
Amplitude 8 a25bares | 22a 42 bares | 5a 15 bar Jénnite Herétejannite suoraan
= P EC-moottorista
Pressdo maxima 40 bares 48 bares 25 bares (+10V, enint&én 1,1 mA)
Margem_ | 4 bares 5 bares 4 bares ) s e
proporciona P315PR-sarjan saatimet ovat painekéayttdisia saatimia
Definigoes de elektronisesti kommutoituihin moottoreihin suoraan
kabrica 19 bares 26 bares 6 bares asennettavissa sovelluksissa (Figure 1). P315PR-saatimet
= - —— . soveltuvat syévyttamattdmiin kylméaainejarjestelmiin
Tensdo Tens&o de excitagéo de corrente continua normaaleissa ympéristdn kayttdolosuhteissa.
do motor CE
(méximo de +10 V, 1,1 mA) Saadin (IP65) voidaan asentaa ulos. P315PR-saatimen

asennussuuntaa koskeva ohje: katso Figure 2. Jos saadin
asennetaan kotelon sisdan, koteloon on tehtava reiat
ilmankiertoa varten. P315PR-saatimen asennusohjeet: katso
Figure 3.

Kaikkien johdotusten on oltava paikallisten maaraysten
mukaisia, ja johdotusliitantéja saavat tehda ainoastaan
valtuutetut ammattihenkilét. Monisaikeista johdinta kaytettdessa
kaapelin paahan on kiinnitettdva kaapeliholkki. Pikaliittimen
pistokkeen ja saatimen napojen valiin on asennettava
kumitiiviste, jotta IP65-suojausluokka voidaan sailyttaa (Figure
4). Useita moottoreita voidaan kytkea rinnan.

P315PR-saatimen saatopisteen asettaminen: katso Figure 5.
Kun asennus on valmis, tarkkaile vahintaan kolmen tayden

toimintajakson ajan, etta kaikki osat toimivat oikein. Jos
P315PR-saadin ei toimi oikein, ota yhteytta jalleenmyyjaan.

DANSK

Controllere i P315PR-serien

SVENSKA

A ADVARSEL: Risiko for elektrisk sted. Frakobl eller
isoler alle stramforsyninger, for du udferer elektriske
forbindelser. Mere end én frakobling eller isolation kan veere
nedvendig for at afkoble udstyret fuldstaendigt. Kontakt med
komponenter, som leder farlig spaending, kan forarsage
elektrisk sted og kan fare til alvorlig personskade eller dedsfald.

Serie P315PR, styrenheter

A VARNING! Risk for elektriska stotar. Koppla bort eller
isolera alla stromforsorjningsenheter innan du gor nagra
elektriska anslutningar. Det kan krévas fler &n en frankoppling
eller isolering for att utrustningen ska bli helt spanningslos.
Kontakt med komponenter med farlig spanning kan orsaka
elektriska stotar och leda till allvarlig personskada eller dédsfall.

A FORSIGTIG: Risiko for skade pa udstyr. Tilslut ikke
strem til systemet, fer du kontrollerer alle kablede forbindelser.
Kortslutninger eller ukorrekt forbundne ledninger kan medfare
permanent skade pa udstyret.

VIGTIGT: Brug kun kobberledere. Alle kablede forbindelser skal
overholde lokale, nationale og regionale standarder. Overskrid
ikke P315PR-seriens elektriske spaending.

A VARNING! Risk for skada pa egendom. Forse inte
systemet med strém innan du kontrollerar alla
kabelanslutningar. Kortslutna eller felaktigt anslutna kablar kan
orsaka permanent skada pa utrustningen.

VIKTIGT! Anvand endast kopparledare. Utfér alla
kabelanslutningar i enlighet med lokala, nationella och regionala
bestammelser. Overskrid inte de elektriska specifikationerna fér
serie P315PR.

VIGTIGT: Brug kun P315PR-seriens trykdrevne
kondensatorblaeser-hastighedscontroller med direkte montering
og fiernmontering som et styringselement. Hvor svigt eller
funktionsfejl i P315PR-seriens controller kan fare til
personskade eller skade pa det udstyr, der kontrolleres, eller
anden ejendom, skal kontrolsystemet forsynes med yderligere
sikkerhedsforanstaltninger. Tilfgj og vedligehold andre enheder
som f.eks. overvagnings- eller alarmsystemer eller
sikkerhedskontrol eller -begraensninger, som skal advare om
eller beskytte imod svigt eller funktionsfejl i controllere i
P315PR-serien.

VIKTIGT! Anvand endast serie P315PR-styrenheten for
tryckaktiverad kondensorflakthastighet med direkt eller fjarrstyrd
montering for driftkontroll. Om fel pa serie P315PR-styrenheten
kan leda till personskada eller skada pa den kontrollerade
utrustningen eller annan egendom, maste ytterligare
forsiktighetsatgarder byggas in i kontrollsystemet. Integrera och
underhall andra enheter som dvervaknings- eller larmsystem
eller sékerhets- och begransningsstyrningar, avsedda att varna
for, eller skydda mot, fel i serie P315PR-styrenheten.

ISpesifikasjon P315PR-9200x| P315PR-9202C| P315PR-9203(

Ilntervall 8 til 25 bar 22 til 42 bar 5 til 15 bar

I"o"‘a,:rskjmngstrykk 40 bar 48 bar 25 bar

P-band 4 bar 5 bar 4 bar

Fabrikkinnstilling 19 bar 26 bar 6 bar

Volt Pavirkningsvolt direkte fra EC-motor
(+10 V maksimalt 1,1 mA)

P315PR-kontrollerserien er trykkaktiverte kontrollere for motorer
som er koblet elektronisk og er egnet for montering (Figure 1).
P315PR-kontrollerne passer for korrosjonsfrie kjglemidler i
normale miljgomgivelser.

Kontrolleren (IP65) kan monteres utendars. Se Figure 2 hvis du
vil ha informasjon om monteringsretning for P315PR-
kontrolleren. Lag luftehull hvis kontrolleren er montert inne i et
kabinett. Se Figure 3 hvis du vil ha monteringsveiledning for
P315PR-kontrolleren.

Alle ledningsnett ma veere i samsvar med lokale retningslinjer
og monteres bare av autorisert personale. Nar du bruker
flertvunnet ledning, méa du bruke en kabelhylse pa enden av
kabelen. Gummipakningen ma veere plassert mellom
hurtigkoblingskontakten og kontrollerterminalene for &
opprettholde beskyttelsesklassen IP65 (Figure 4). Flere motorer
kan kables parallelt.

Se Figure 5 hvis du vil ha mer informasjon om justering av skal-
verdi pa P315PR-kontrolleren.

Nar du har fullfgrt monteringen, ma du overvake minst tre
fullstendige driftssykluser for & serge for at alle komponenter
fungerer som de skal. Hvis P315PR-kontrolleren ikke fungerer
som den skal, ma du ta kontakt med leverandaren.

EAAHNIKA

EAeykTég oeipdg P315PR

A MPOEIAOMOIHZH: Kiviuvog nAekTpotrAngiag.
ATIOOUVOEDTE 1) ATTOHOVWOTE KABE pia aTrd TIG TTAPOXES
EVEPYEIOG, TTPIV EVEPYOTTOINTETE TIG NAEKTPIKEG CUVOETEIG.
EvdéxeTal va atraiTouvTal TIEPICOOTEPEG ATTO Wia ATTOOUVOEDEIG
1) ATTOHOVWOEIG YIa TNV TTARPN aTTEVEPYOTTOINGN TOU
£EOTTAIOpOU. H £TTaQR pE OTOIXEIQ TTOU PEPOUV UYWNAN TAON
UTTOpPEi VO TIpOKaAéTEl NAEKTPOTTANGia e aTToTéAeaua ooBapd
TpaupaTiopd f Bavaro.

ISpecifikace P315PR-9200x| P315PR-9202C| P315PR-9203C
IRozsah 8az25bar |22 az42 bar 5az 15 bar
[vax. pretiak 40 bar 48 bar 25 bar
Pasmo . . 4 bar 5 bar 4 bar
proporcionality
Tovarni 19 bar 26 bar 6 bar
nastaveni
Napéti Budici napéti pfimo z motoru s elektronickym
komutatorem
(max. +10 V, 1,1 mA)

Regulatory fady P315PR jsou tlakem Fizené regulatory pro
motory s elektronickym komutatorem vhodné pro aplikace
s primou montazi (Figure 1). Regulatory P315PR jsou vhodné
pro nekorozivni chladiva za normalnich provoznich podminek.

Regulator umoziiuje montaz i ve venkovnim prostredi (IP65).
Podrobnosti o orientaci pfi montazi regulatoru P315PR viz
Figure 2. Pokud jsou namontovany uvnitf skfiné, je nutné zajistit
otvory pro ventilaci. Pokyny instalace regulatoru P315PR viz
Figure 3.

Veskeré zapojeni vodi¢t musi odpovidat mistnim pfedpisim

a smi byt provedeno pouze opravnénym technikem. Pokud
pouzivate splétané vodice, musi byt konec vodice pokovovan.
Mezi zastrckou a pdly regulatoru musi byt pryzové tésnéni, aby
byla zachovana tfida kryti IP65 (Figure 4). Vice motor( Ize
zapojit paralelné.

Podrobnosti o nastaveni zadané hodnoty regulatoru P315PR
viz Figure 5.

Po dokonéeni instalace sledujte alespor tfi kompletni provozni
cykly, abyste ovéfili spravnou funkénost. Pokud regulator
P315PR nefunguje spravné, obratte se na prodejce.
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A MPOZOXH: Kivduvog {npiag o€ 1dioktnoia. Mnv
TPOPOJOTEITE PE NAEKTPIKG peUPA TO CUOTNUA, TIPIV EAEYEETE
OAeg TIg ouvdéaelg Kahwdiwong. Or BPaXUKUKAWHEVEG f
£0@aApéva oUVOEDEPEVEG KOAWDIWOEIG UTTOPET VA TTPOKAAEoOUV
poéviun BAGBRN oTov eCOTTAIONO.

ZHMANTIKO: XpnoigotroijaTe Hévo aywyoug XaAkou.
E@appdoTe 0Aeg TIg ouvdéoelg KaAWSIWoNG SUPPWVA PE TOUG
TOTTIKOUG, €BVIKOUG Kal TTEPIPEPEIAKOUG KAVOVIOHOUG. Mnv
UTTEPPAIVETE TIG TINEG NAEKTPIKWY peEYEBWV TN oeipdg P315PR.

ZHMANTIKO: XpnoiJoTroIfoTe TOV EAEYKTH TaXUTNTOG
QVEHIOTAPO CUPTTUKVWTH EVEPYOTTOINONG PECW TTEONG HE
duvaTdTNTa ATTEUBEIOG KAl ATTOHAKPUOHEVNG TOTTOBETNONG TNG
oelpdg P315PR povo wg e§dptnua eAéyxou Asimoupyiag. Ze
TIEPITITWOEIG OTTOU N acToXia 1) N SUCAEIToupyia Tou EAEYKTA
oeipag P315PR evdéxetal va TpokaAéoel TpaupaTiopd ry ¢nuid
aTOV EAeyXOHEVO EOTTAIONS i} 0 GAAEG OUOKEUEG, Ba TTPETTEl va
An@BoUv TTP6aBeTa péTpa TPoPUAagNG oTo CUCTNUA EAEYXOU.
EvVowPaTwoTe Kal GUVTNPAOTE GAAEG OCUOKEUEG, OTTWG ETTOTITIKG
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ISpecifikation P315PR-9200x| P315PR-9202C| P315PR-9203C
lOmrade 8 till 25 bar | 22 till 42 bar 5 till 15 bar
Max. 6vertryck 40 bar 48 bar 25 bar
Proportionalband 4 bar 5 bar 4 bar
Fabriksinstallning 19 bar 26 bar 6 bar

Spanning
(+10 V maximalt 1,1 mA)

Magnetiseringsspanning direkt fran EC-motor

Styrenheterna i P315PR-serien ar tryckaktiverade styrenheter
for elektroniskt kommuterade motorer som lampar sig for direkt
montering (Figure 1). P315PR-styrenheterna lampar sig for
rostskyddskylmedel under normala miljéférhallanden.

Styrenheten (IP65) kan monteras utomhus. Se Figure 2 for
information om monteringsriktningen for styrenheten P315PR.
Vid montering i ett skap maste du se till att det finns hal for
luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsanvisningar for
styrenheten P315PR.

Alla kablar maste vara anpassade efter lokala bestéammelser
och kabeldragning far endast utféras av auktoriserad personal.
Vid anvéandning av flertradad kabel, satt dit en kabelhylsa pa
kabeldnden. Gummidamasken maste placeras mellan
snabbanslutningspluggen och styrenhetens kontakter for att
IP65-skyddsklassen ska bibehallas (Figure 4). Flera motorer
kan kopplas parallellt.

Se Figure 5 for information om justering av borvarde for
styrenheten P315PR.

Nar installationen har slutférts ska du observera minst tre hela
driftscykler for att forsakra dig om att alla komponenter fungerar
som de ska. Kontakta din leverantdr om P315PR-styrenheten
inte fungerar korrekt.

Controlleren (IP65) kan monteres udenders. Se Figure 2 for at
fa oplysninger om monteringsretning for P315PR-controlleren.
Ved montering indeni et kabinet skal der laves lufthuller til
luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for
P315PR-controlleren.

Al ledningsfering skal overholde lokale love og ma udelukkende
udferes af autoriserede personer. Hvis der bruges et
mangetradet kabel, skal du anbringe en samlering i enden af
kablet. Gummipakningen skal placeres mellem stikket til hurtig
tilslutning og controllerens terminaler for at opretholde IP65-
beskyttelsesklassen (Figure 4). Flere motorer kan forbindes
parallelt.

Se Figure 5 for at fa oplysninger om referencepunkt-justeringen
for P315PR-controlleren.

Nar installationen er fuldfert, skal du overvage mindst tre
komplette driftscyklusser for at sikre, at alle komponenter
fungerer korrekt. Hvis P315PR-controlleren ikke fungerer
korrekt, skal du kontakte leverandgren.

ISpecifikation P315PR-9200x [ P315PR-9202C| P315PR-9203C | | ouoTiparan UUUT{}HGT a GUVGVEPHEGNV £AEYXOUG AOQAAEIDg 1}
opiwv, TTOU TTPOOPIZOVTAI VA TTPOEIBOTIOINTOUY ) Va
IOmréde 8 til 25 bar 22 til 42 bar 5 till 15 bar TIPOCTATEUOOUV OTTG aoTOXia ) DUCAEITOUpPYIa TOU EAEYKTH
IMaks oeipdg P315PR.
overlabstryk 40 bar 48 bar 25 bar IP315PR-9203C[P315PR-9200x|P315PR-9202C s gal}
Proportionelt 4 bar 5 bar 4 bar |npoauuvapég P315PR-9200x| P315PR-9202C | P315PR-9203C Wy, 15 05 | La,a5 08 | Basid2 22 ki
band
E0pog TIHWV 8 éwg 25 bar |22 éwg 42 bar | 5 éwg 15 bar [ S [ Jotash dakaal ually) oy
Fabriksindstilling 19 bar 26 bar 6 bar lM'p S TIH . 40§b 48§b 25gb Uay 5425 Us; 55 40 U, 5% 48
€y. uTrepTricon ar ar ar P P — —
Spanding Anslagsspaending direkte fra EC-motor P il 4 el 4 iLl5 (e dy 2
(+10 V maksimum 1,1 mA) [AvaAoyikn {wvn 4 bar 5 bar 4 bar 16 R . N
E - Usy Uy )8 19 sy, 26 faall S
pyocTaciakn 19 bar 26 bar 6 bar
Controllerne i P315PR-serien er trykdrevne controllere til pUBuIoN EC na a2 ylsa )8 21 3 Ll
motorer med elektroniske stremfordelere, som er egnede til Téion Tdon Biéyepong ameubeiag ammo potép EC (el (g 1,1 eqpuall 208 2 10+)
direkte montering (Figure 1). P315PR-controllerne er egnede til (+10 V péyiomn 1.1 mA)
ikke-korrosive kolevaesker under normale miljgforhold. -

H oeipd P315PR mrepiAapBavel EAeyKTEG EVEPYOTTOIOUHEVOUG
HEOW TTiEONG VIO NAEKTPIKG EAEYXOUEVA POTEP, 18AVIKOUG VIO
e@appoyég ateuBeiag Tomobétnong (Figure 1). O1 eAeykTég
P315PR eival katdAAnAol yia un SIaBpwTIKEG WUKTIKEG OUTiEg
UTTO KaVOVIKEG TIEPIBAANOVTIKEG TUVONKEG.

O eheykTrg (IP65) ptropei va TotroBeTnBEi O€ UTTAIBPIO XWPO.
Acite Tnv Figure 2 yia TTANPo@Opieg OXETIKA PE TOV
TIPocavaToAioud ToTroBETNaNG Tou eAeykTh P315PR. Otav
ToTroBeTEITOI OE BAAQNO, TIPETTEI VO TTAPEXOVTAI OTTEG YIa TNV
Kukho@opia Tou aépa. Aeite TNV elkdva Figure 3 yia odnyieg
OXETIKG PE TNV eyKaTdoTaon Tou eAeykTr) P315PR.

To 0UVOAO TWV KAAWDIWOEWY TTPETTEI VO CUUHOPPWVETAI PE TA
TOTTIKG TTPOTUTTA KOl VO UAOTTOIEITal HOVO OTTE £€0UCIOBOTNHEVO
TPOCoWTTIKG. OTav XpNnoIPOoTIoIEITE TTOAUTTAEYHEVO KaAWwdIO,
E£QAPHOTTE Evav GUVOETAPA OTO TEAOG TOU KaAwdiou. To
€AAOTIKO TTaPEPBUCHO TIPETTEI VO TOTTOBETNOET pETAGU TOU
Buopatog Taxeiag oUVOETNG KAl TWV TEPUATIKWY TOU EAEYKTH,
woTe va diarnpnBei n kAdon mpooTaciag IP65 (Figure 4). Eival
duvaTh n TapdAAnAn cUvdeon TTOAMWY HOTEP.

Agite TNV Figure 5 yia TTAnpo@opieg OXETIKA e TN pUBUION TWV
opiwv yia Tov eAeykTr) P315PR.

MeTd Tnv oAokArjpwan TnG eykatdoTaong, BEoTe To cUCTNPA OF
TOUAAXIOTOV TPEIG TTARPEIG KUKAOUG AgIToupyiag, yia va
BeBaiwbeite 611 OAa Ta oTOIXEIQ ACITOUPYOUV OWOTE. EGV 0
eAeykTrig P315PR Sev Aeitoupyei owoTd, ETTIKOIVWVACTE JE TOV
TPOUNBEUTH 0OG.
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